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Ang: Valg av riktig standard                                                          
 
 
NB!!!  
Når det skal velges kabelstandard bør det alltid velges følgende: 
 
Tvinnede par perm: 
EN50173-1 D Cat 5e  / ISO D 2nd  
EN50173-1 E Cat. 6  /   ICO E  
EN50173-1 F Cat. 7  /   ISO F    
 
Cat 6A 
ISO /EN 
 
ISO Ea PL3 UTP/STP Perm,           Disse standardene skal brukes på nye i 
EN50173-1 Ea PL3 UTP/STP   installasjoner inkludert konsolidering punktet 

(grenstav mm.)    
 
ISO Ea PL2 UTP/STP Perm,           Disse standardene skal brukes på nye i  
EN50173-1 Ea PL2 UTP/STP  Perm  installasjoner uten konsolidering punktet 
      (grenstav mm.) 
 
ISO Ea PL2 LowIL UTP/STP Perm,    Disse standardene skal brukes på nye   
EN50173-1 Ea PL2 LowIL UTP/STPPerm installasjoner uten konsolidering punktet,  
      ved problemer på korte lengder (<20m) 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Teknisk sjef 
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